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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

(PROAGUA):

Ejercicio fiscal 2022

MINUTA DE RECORRIDO INICIAL VERIFICAR CONDICIONES GENERALES DEL TANQUE

Tipo de reunioén: Virtual

Presencial

Fecha de la Reunion:

20 de Mayo 2022

Lugar de la Reunién:

Calle s/n Col. Rancho Escondido

Entidad Federativa: Baja California
Municipio: Tijuana
Localidad: Col. Rancho Escondido

Motivo de la Reunion:

Recorrido verificar condiciones generales de tanque Otay
camara poniente

1) FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON:

Cargo

Nombre del Funcionario Firma /
/ 7 ﬁ’ 7
F Enlace de Contraloria ) -
Julio Cesar Russell Guerrero Sl e 7
s M

2) BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON:

Nombre del Beneficiario

Firma

Municipio de Tijuana
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3) COMITES QUE ASISTIERON:
Nombre del Comité: Pila Otay
INTEGRANTES DEL COMITE QUE ASISTIERON:

Nombre del Integrante del Comité Asistio Firma
" No
Rosaura Fernandez Mufioz
Maria Isabel Buenrostro Contreras No
Jose Luis Martinez No
Salvador Cruz Muioz No

4) TEMAS TRATADOS EN LA REUNION: Se realiz6 inspeccién para verificar
condiciones generales del Tanque Otay camara poniente ya que préximamente
iniciaran los trabajos de la rehabilitacion de la camara poniente del Tanque Otay
con capacidad de 10,000m3. Se verifico falta de mantenimiento en general ,
deterioro en las tuberias e instalaciones y tuberias

Descripcion del Acuerdo Responsable del Acuerdo Fecha Compromiso

Reunidn informativa Julio Cesar Russell Guerrero 27 de Mayo 2022

Servidor pablico responsable de la reunién:Julio Cesar Russell Guerrero
Cargo del servidor plblico: Coordinador de Oficina de Contraloria Social
Teléfono:oficina 664 1047700 ext 1711 cel 664 2442327

Correo: institucional jecrussell@cespt.gob.mx russgroi@gmail.com
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ATENCION SOCIAL
RECORRIDO VERIFICAR CONDICIONES GENERALES DE TANQUE
FICHA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE OTAY CAMARA PONIENTE DE 10,000M3 DE CAPACIDAD COL.
RANCHO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE THUANA, B C
LOCALIDADES URBANAS FECHA: 20/MAYO/2022




