Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CiLA 2012

K. CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
ENE VOLUMEN M? VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 50,328 582.50 Operando
2 46,008 532.50 Operando
3 55,188 638.75 Operando
4 54,576 631.67 Operando
5 53,208 615.83 Operando
6 42,084 487.08 Operando
7 49,032 567.50 Operando
8 44,604 516.25 Operando
9 60,840 704.17 Operando
10 64,512 746.67 Operando
11 59,940 696.75 Operando
12 52,056 602.50 Operando
13 53,352 617.50 Operando
14 51,408 595.00 Operando
15 54,396 629.58 Operando
16 12,492 144.58 Fuera de operacion por lluvia a partir de las
7:00 am
17 28,728 332.50 Operando
18 59,184 685.00 Operando
19 58,428 676.25 Operando
20 53,568 620.00 Operando
21 27,216 315.00
22 0 0.00
23 0 0.00
24 0 0.00 . . .
25 o 0.00 Fuera de operacion porl‘ lluvia a partir de las
11:18 am del dia 21 de Enero
26 0 0.00
27 0 0.00
28 0 0.00
29 0 0.00
30 0 0.00
31 0 0.00
TOTAL M? 1,031,148
PROM. LPS 385.08
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CiLA 2012

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
3 VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
FEB B INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 0 0.00
FUERA * LLUVIA
2 0 0.00
3 40,572 469.58 Operando
4 54,648 632.50 Operando
5 55,656 644.17 Operando
6 57,492 665.42 Operando
7 41,076 475.42 Operando
8 0 0.00 LLUVIA A LAS 17: 12 PM
9 50,004 578.75 Operando
10 67,284 778.75 Operando
11 63,648 736.67 Operando
12 54,252 627.92 Operando
13 36,396 421.25 Operando
14 0 0.00
15 0 0.00
16 0 0.00
17 0 0.00 FUERA * LLUVIA
18 0 0.00
19 0 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 41,724 482.92 Operando
23 64,656 748.33 Operando
24 63,288 732.50 Operando
25 42,804 495.42 Operando
26 61,884 716.25 Operando
27 0 0.00
28 0 0.00 FUERA * LLUVIA
29 0 0.00
TOTAL M® 795,384
PROM. LPS 354.07
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt




Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
MAR VOLUMEN M? VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 0 0.00 FUERA ARRANCO 2 DE MARZO A LAS 17:00 PM
2 19,188 222.08 Operando
3 67,212 777.92 Operando
4 63,180 731.25 Operando
5 58,644 678.75 Operando
6 57,888 670.00 Operando
7 53,892 623.75 Operando
8 52,056 602.50 Operando
9 48,744 564.17 Operando
10 55,872 646.67 Operando
11 55,800 645.83 Operando
12 54,900 365.42 Operando
13 52,380 606.25 Operando
14 51,048 590.83 Operando
15 51,732 598.75 Operando
16 54,432 630.00 Operando
17 28,980 335.42 ) ]
Se paro la Cila por lluvia el 17 marzo a las
18 0 0.00
13:54 pm
19 0 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 0 0.00
23 0 0.00
24 0 0.00
25 0 0.00
26 0 0.00
27 0 0.00
28 0 0.00
29 0 0.00
30 0 0.00
31 0 0.00
TOTAL M® 825,948
PROM. LPS 299.66
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana

Subdireccion de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CiLA 2012

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
3 VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
ABR B INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 0 0.00 Fuera de Operacién
2 42,444 491.25 Operando
3 62,928 728.33 Operando
4 31,644 366.25
5 0 0.00
6 0 0.00 Fuera de Operacion desde el 4 de Abril a las 3:00
7 0 0.00 pm , problemas en la Planta de Tratamiento
8 0 0.00 PITAR
9 0 0.00
10 0 0.00
11 0 0.00
12 0 0.00
13 0 0.00
14 0 0.00
15 0 0.00
16 0 0.00
17 0 0.00
18 0 0.00
19 0 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 0 0.00
23 0 0.00
24 0 0.00
25 0 0.00
26 0 0.00
27 0 0.00
28 0 0.00
29 0 0.00
30 0 0.00
TOTAL M® 137,016
PROM. LPS 52.86
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt




Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
MAY VOLUMEN M VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 0 0.00 Fuera de Operacién
2 24,372 282.08 Operando
3 52,820 727.08 Operando
4 58,464 676.67 Operando
5 58,500 677.08 Operando
6 54,828 634.58 Operando
7 59,916 658.75 Operando
8 56,412 652.92 Operando
9 49,428 572.08 Operando
10 51,948 601.25 Operando
11 48,204 557.92 Operando
12 51,840 600.00 Operando
13 49,500 572.92 Operando
14 53,460 618.75 Operando
15 58,896 681.67 Operando
16 53,748 622.08 Operando
17 50,688 586.67 Operando
18 51,120 591.67 Operando
19 48,888 565.83 Operando
20 57,636 667.08 Operando
21 59,436 687.92 Operando
22 48,636 562.92 Operando
23 52,488 607.50 Operando
24 57,132 661.25 Operando
25 57,780 668.75 Operando
26 52,812 611.25 Operando
27 58,356 675.42 Operando
28 58,716 679.58 Operando
29 53,748 622.80 Operando
30 42,408 490.83 Operando
31 44,784 518.33 Operando
TOTAL M® 1,576,964
PROM. LPS 591.41
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
JUN VOLUMEN M? VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 48,312 559.17 Operando
2 48,240 558.33 Operando
3 58,968 682.50 Operando
4 41,076 475.42 Operando
5 43,668 505.42 Operando
6 40,716 471.25 Operando
7 44,136 510.83 Operando
8 42,696 494,17 Operando
9 44,172 511.25 Operando
10 41,076 475.42 Operando
11 43,632 505.00 Operando
12 38,844 449.58 Operando
13 47,304 547.50 Operando
14 41,904 485.00 Operando
15 44,064 510.00 Operando
16 42,012 486.25 Operando
17 44,532 515.42 Operando
18 43,488 403.33 Operando
19 46,368 536.67 Operando
20 44,100 510.42 Operando
21 46,764 541.25 Operando
22 40,824 472.50 Operando
23 49,536 573.33 Operando
24 44,820 518.75 Operando
25 51,012 590.42 Operando
26 40,680 470.83 Operando
27 38,808 449.17 Operando
28 39,672 459.17 Operando
29 40,589 470.01 Operando
30 39,789 460.12 Operando
TOTAL M® 1,321,802
PROM. LPS 66.08
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
.IUI. VOLUMEN M? VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 46,332 536.25 Operando
2 46,404 537.08 Operando
3 47,772 552.92 Operando
4 43,632 505.00 Operando
5 39,852 461.25 Operando
6 43,560 504.17 Operando
7 40,500 468.75 Operando
8 45,504 526.67 Operando
9 44,748 517.92 Operando
10 44,604 516.25 Operando
11 43,884 507.92 Operando
12 40,644 470.42 Operando
13 40,968 474.17 Operando
14 43,956 508.75 Operando
15 44,892 519.58 Operando
16 42,228 488.75 Operando
17 42,156 487.92 Operando
18 38,520 445.83 Operando
19 38,952 450.83 Operando
20 37,836 437.92 Operando
21 41,832 484.17 Operando
22 41,040 475.00 Operando
23 37,908 438.75 Operando
24 39,384 455.83 Operando
25 42,300 489.58 Operando
26 39,960 462.50 Operando
27 42,696 494.17 Operando
28 40,248 465.83 Operando
29 44,856 519.17 Operando
30 40,320 466.67 Operando
31 42,408 490.83 Operando
TOTAL M® 1,309,896
PROM. LPS 489.06
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
AGO VOLUMEN M? VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 42,552 492.50 Operando
2 47,880 554.17 Operando
3 43,560 504.17 Operando
4 47,628 551.25 Operando
5 44,100 510.42 Operando
6 62,208 720.00 Operando
7 63,360 733.33 Operando
8 58,032 671.67 Operando
9 46,476 357.92 Operando
10 62,928 728.33 Operando
11 38,376 444.17 Operando
12 39,096 452.50 Operando
13 38,052 440.42 Operando
14 39,780 460.42 Operando
15 48,204 557.92 Operando
16 42,372 490.42 Operando
17 74,052 847.08 Operando
18 59,688 690.83 Operando
19 47,700 552.08 Operando
20 44,892 519.58 Operando
21 43,344 501.67 Operando
22 44,784 518.33 Operando
23 43,380 502.08 Operando
24 41,004 474.58 Operando
25 41,364 478.75 Operando
26 45,360 525.00 Operando
27 42,732 494.58 Operando
28 46,800 541.67 Operando
29 49,608 574.14 Operando
30 46,440 537.50 Operando
31 44,100 510.42 Operando
TOTAL M® 1,479,852
PROM. LPS 806.57
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
SEPT VOLUMEN M VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 45,504 526.67 Operando
2 47,592 550.83 Operando
3 43,560 504.17 Operando
4 40,608 470.00 Operando
5 43,164 499.58 Operando
6 43,884 507.92 Operando
7 44,244 512.08 Operando
8 39,600 458.33 Operando
9 45,360 525.00 Operando
10 61,956 717.08 Operando
11 68,040 787.50 Operando
12 66,132 765.42 Operando
13 57,888 670.00 Operando
14 52,992 613.33 Operando
15 43,776 506.67 Operando
16 50,940 589.58 Operando
17 50,004 578.75 Operando
18 49,932 577.92 Operando
19 44,424 514.17 Operando
20 45,468 526.25 Operando
21 42,768 495.00 Operando
22 39,924 462.08 Operando
23 47,448 549.17 Operando
24 45,612 527.92 Operando
25 41,940 485.42 Operando
26 39,996 462.92 Operando
27 40,461 468.33 Operando
28 41,328 478.33 Operando
29 38,952 450.83 Operando
30 45,756 529.58 Operando
31
TOTAL M® 1,409,253
PROM. LPS 543.69
NOTA:

Este link es el que muestra Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del
caudal del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
OCT VOLUMEN M VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 45,576 527.50 Operando
2 41,652 482.08 Operando
3 39,636 457.75 Operando
4 42,588 492.92 Operando
5 43,452 502.92 Operando
6 38,052 440.42 Operando
7 42,948 497.08 Operando
8 44,352 513.33 Operando
9 50,688 586.67 Operando
10 46,080 533.33 Operando
11 45,000 520.83 Operando
12 5,544 64.17 Operando
13 21,168 245.00 Operando
14 61,200 708.33 Operando
15 60,120 695.83 Operando
16 54,288 628.33 Operando
17 48,672 563.33 Operando
18 44,928 520.00 Operando
19 35,532 411.25 Operando
20 41,904 485.00 Operando
21 54,252 627.92 Operando
22 61,236 708.75 Operando
23 50,796 587.92 Operando
24 50,544 585.00 Operando
25 48,564 562.08 Operando
26 43,992 509.17 Operando
27 45,756 529.58 Operando
28 43,200 500.00 Operando
29 47,628 551.25 Operando
30 43,272 500.83 Operando
31 41,904 485.00 Operando
TOTAL M® 1,384,524
PROM. LPS 516.89
NOTA:

Este link es el que muestra Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del
caudal del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana /Y
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CILA 2012 CESPT

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
NOV VOLUMEN M VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 45,576 527.50 Operando
2 41,652 482.08 Operando
3 39,636 458.75 Operando
4 42,588 492.92 Operando
5 43,452 502.92 Operando
6 38,052 440.42 Operando
7 42,948 497.08 Operando
8 44,352 513.33 Operando
9 50,688 586.67 Operando
10 46,080 533.33 Operando
11 45,000 520.83 Operando
12 5,544 64.17 Operando
13 21,168 245.00 Operando
14 61,200 708.33 Operando
15 60,120 695.83 Operando
16 54,288 628.33 Operando
17 48,672 563.33 Operando
18 44,928 520.00 Operando
19 35,532 411.25 Operando
20 41,904 485.00 Operando
21 54,252 627.92 Operando
22 61,236 708.75 Operando
23 50,796 587.92 Operando
24 50,544 585.00 Operando
25 48,564 562.08 Operando
26 43,992 509.17 Operando
27 45,756 529.58 Operando
28 43,200 500.00 Operando
29 47,628 551.25 Operando
30 43,272 500.83 Operando
31 41,904 485.00 Operando
TOTAL M® 1,384,524
PROM. LPS 516.92
NOTA:

Este link es el que muestra Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del
caudal del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt



Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana
Subdireccidon de Saneamiento

PLANTA DE BOMBEO CiLA 2012

CAUDALRIO THUANA
Tabla 1. Indica el Volumen diario del Caudal que se bombea del Rio Tijuana hacia el Océano
Pacifico
DIC VOLUMEN M? VOLUMEN CONDICIONES DE CANAL PILOTO
INSTANTANEO LTS/SEG OPERACION LTS/SEG
1 54,540 631.25 Operando
2 48,852 565.42 Operando
3 52,092 602.92 Operando
4 64,980 752.08 Operando
5 65,556 758.75 Operando
6 62,784 726.67 Operando
7 62,280 720.83 Operando
8 73,224 847.50 Operando
9 62,640 725.00 Operando
10 64,800 750.00 Operando
11 57,672 667.50 Operando
12 58,752 680.00 Operando
13 18,252 211.25 Operando
14 0 0.00 fuera de operacion
15 0 0.00 fuera de operacion
16 0 0.00 fuera de operacion
17 0 0.00 fuera de operacion
18 0 0.00 fuera de operacion
19 0 0.00 fuera de operacion
20 0 0.00 fuera de operacion
21 24,444 282.92 Operando
22 67,320 779.17 Operando
23 63,000 729.17 Operando
24 52,128 603.33 Operando
25 61,164 707.92 Operando
26 57,168 661.67 Operando
27 64,368 745.00 Operando
28 66,024 764.17 Operando
29 56,016 648.33 Operando
30 0 0.00 fuera de operacion
31 0 0.00 fuera de operacion
TOTAL M? 1,258,056
PROM. LPS 469.70
NOTA:

Este link te enlaza con el Medidor de Flujo del CILA donde se observa el volumen diario del caudal
del Rio http://www.ibwc.gov/wad/013300_a.txt
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